L EGCENDA:

A2 Compact Monsun® LED (SITECO) IP65, Ra>80, max. 4000K
— 45W,230V,50Hz, min.135Im/W,

W2 Oprawa o$wietlenia awaryjnego AXNO LED IP65 3W (opt.
GA otwarta) 1h jednozadaniowa SE AT biata (AWEX)

EW1 Oprawa o$wietlenia awaryjnego INFINITY B LED 1h
= dwuzadaniowa SE AT(AWEX)
ZEW1 Oprawa o$wietlenia awaryjnego zew. Outdoor LED 1P65
= 1h jednozadaniowa AT+ HTR25(AWEX)

OSPRZET ELEKTRYCZNY

d wylacznik pojedyriczy, P44, 16A,

e — 1) Instalacje w pomieszczeniach technicznych,
wykonac z zachowaniem [P44.
~— Stosowa¢ przewody o izolacji 750V.
| Przewody rozprowadzi¢ w rurkach PVC, oraz pod tynkiem
| 2) W pom. technicznych wykona¢ potaczenie wyréwnawcze "PW"
i3 S | taczac wszystkie dostepne czesci metalowe.
: 3) Rozprowadzenie tras kablowych skordynowa¢ na budowie
T | 4) Zachowa¢ minimalng odlegto$¢ przy uktadaniu réznych instalacji 250mm
| 5) Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasili¢ przewodem 4-ro zytowym
| 6) Oprawy o$wietlenia awaryjnego z certyfikatem CNBOP
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| I N N [ 1. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej stanowig integralng
/ - - czg$¢ niniejszego opracowania.
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